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Введение 
 

Настоящее руководство по монтажу канализационных насосных станций (далее – КНС) 
разработано исключительно для стеклокомпозитных КНС, выпускаемых Обществом с 
ограниченной ответственностью «Новые Трубные Технологии» (далее – ООО «НТТ»).  В данном 
документе содержится краткое описание наиболее общих процедур и не включает частные 
случаи, которые могут соответствовать частным проектам, состав и описание работ монтажу 
КНС в общем виде. 

Руководство предназначено для специалистов проектных организаций, разрабатывающих 
проект производства работ и для специалистов строительно-монтажных организаций, 
осуществляющих работы по установке и монтажу КНС из стеклокомпозита. 

При разработке конкретного проекта не исключаются другие, более приемлемые для 
каждой рассматриваемой ситуации решения, предложенные проектными или строительно-
монтажными организациями. Завод-изготовитель вправе вносить в настоящие руководство 
необходимые изменения и дополнения. В любом случае при проведении комплекса строительно-
монтажных работ данное руководство по монтажу используется как дополнение к действующей 
нормативной документации Российской Федерации. 

Обязательными для исполнения являются положения руководства по монтажу КНС, 
носящие запретительный характер. 

ООО «НТТ» не может гарантировать срок службы изделий в рамках гарантийного срока 
в случае не согласованного с ООО «НТТ» отступления при производстве работ от утверждённого 
проекта положений, действующей нормативной документации, и игнорирования 
запретительных положений настоящего руководства по монтажу.  

Все вопросы и замечания по настоящему руководству по монтажу направлять  
в Дирекцию инжиниринга и проектных работ ООО «НТТ»: 
тел./факс: Тел. 8 (499) 940-14-04 факс (495) 984-84-69. 
e-mail: info@ntt.su 
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